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Décision n° CODEP-CLG-2018-034301 du président de I’Autorité de
streté nucléaire du 5 juillet 2018 fixant au CEA les presctiptions
complémentaires applicables a ’'INB n°123 (LEFCA), située dans son
centre de Cadarache, au vu des conclusions de son réexamen
pétiodique

Le président de I'Autorité de slireté nucléaire,

Vu le code de ’envitonnement, notamment ses atticles L. 593-10, L. 593-18, L. 593-19 et L. 593-24 4 L.,
593-27 ;

Vu le décret du 23 décembre 1981 autotisant la ctéation pat le CEA d’un laboratoire d’études et de
fabrications expérimentales de combustibles nucléaires avancés dénommée LEFCA, sur le site de
Cadarache (Bouches-du-Rhone) ;

Vu le décret n® 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au
contrle, en matiére de stireté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles
18, 24 et 37 ;

Vu Parrété du 7 févier 2012 modifié fixant les régles générales relatives aux installations nucléaires de
base ;

Vu la décision n° 2013-DC-0360 de PAutorité de streté nucléaire du 16 juillet 2013 modifiée relative 4 la
maitrise des nuisances et de 'impact sut la santé et 'environnement des installations nucléaitres de base ;

Vu la décision n°® 2013-DC-0382 de I’Autorité de shireté nucléaire du 21 novembre 2013 prescrivant au
Commissatiat 4 I'énetgie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder 4 une évaluation
complémentaire de la sireté de certaines de ses installations nucléaires de base au regard de I'accident
sutrvenu 2 la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi ;

Vu la décision n® 2014-DC-0417 de I'Autotité de stiteté nucléaire du 28 janvier 2014 relative aux tégles
applicables aux installations nucléaires de base (INB) pour la maitrise des tisques liés 4 'incendie ;

Vu la décision n° 2014-DC-0420 de I'Autorité de siiteté nucléaite du 13 février, 2014 relative aux
modifications matérielles des installations nucléaires de base ;

Vu la décision n° 2014-DC-0462 de I’Autorité de siireté nucléaite du 7 octobre 2014 relative 4 la maittise
du tisque de criticité dans les installations nucléaites de base ;



Vula décision n° 2015-DC-0508 de PAutorité de siireté nucléaire du 21 aviil 2015 relative & Pétude sut la
gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaites de base ;

Vula décision n° 2017-DC-0616 de PASN du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des
installations nucléaires de base ;

Va la décision n°® 2017-DC-0596 de PAutotité de sfireté nucléaire du 11 juillet 2017 fixant les limites de
tejet dans Penvironnement des effluents des installations nucléaizes de base civiles du centre de Cadarache
exploitées pat le Commissariat A Pénergie atomique et aux énetgies altetnatives (CEA) sut la commune
de Saint-Paullez-Dutance (Bouches-du-Rhone) ;

Vula décision n° 2017-DC-0597 de PAutotité de stireté nucléaire du 11 juillet 2017 fixant les prescriptions
relatives aux modalités de prélévement et de consommation d’eau, de transfert et de tejet dans
Penvironnement des effluents des installations nucléaites de base civiles du centre de Cadarache
exploitées par le Comimissariat 4 énetgie atomique et aux énergies alternatives (CEA) sur la commune
de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du—Rhéne) :

Vula régle fondamentale de stireté (RFS) n° 2001-01 du 31 mai 2001 reldtive 4 la détermination du tisque
sismique pout la slireté des installations nucléaites de base de sutface ;

Vu la lettre DGSNR/SD3/0115/2004 du 19 février 2004 encadeant la poutsuite du fonctionnement de
Pexploitation pat le CEA du LEFCA pour 10 ans sous téserve quil tienne compte des demandes
formulées pat PASIN et respecte ses engagements ;

Vi la lettee de PAutorité de siireté nucléaire CODEP-DRC-2015-012287 du 9 avril 2015 demandant la
mise 3 jour du plan de démantelement de FINB n° 123 ; : . L

Vu la lettre de PAutorité de sfiteté nucléaire CODEP-DRC-2017-023822 du 12 juillet 2017 ;

Vula lettte CEA /DEN/CAD/DIR/CSN DO 13 du 9 janvier 2004 ptésentant les engagements du CEA
pris dans le cadre du 1% réexamen périodique ;

Vu Ia lettre CEA MR/DPSN/DIR/DIR /2013-612 du 20 décembre 2013 transmettant le tappott de
conclusion du devxiéme téexamen de FINB n° 123 ;

Vo Ja lettre CEA /DEN/CAD/DIR /CSN DO 551 du 15 septembre 2014 présentant la liste des éléments
impottants pout la protection (EIP) et des activités importantes pout 1a protection (ATP);

Vi Ia lettre CEA/DEN/CAD/DIR/CSN DO 645 du 28 octobte 2014 pottant sut le transfert des
activités de techerche et développement du LEFCA vezs linstallation ATALANTE sut le centre CEA
de Marcoule ; - R RS RT . o

Vu 1a lettte CEA/DEN/CAD/DIR/CSN DO 777 du 19 décembre 2014 transmettant Ia liste des
dquipements atrétés ou transférés vets ATALANTE;

Vula lettre CEA/DEN/CAD/DIR/CSIN DO 27 du 20 janvier 2015 présentant le plan d'action du CEA
pout la poutsuite dexploitation de 'TNB n° 123 ;

Vu 1a letire CEA/DEN/CAD/DIR/CDN DO 52 du 3 février 2015 transmettant une analyse
ptéliminaire de Pimpact du devenir du L.EFCA sur la démonstration de slireté ;

Vu la lettte CRA/DEN/CAD/DIR/CSN DO 500 du 18 septembre 2015 relative aux engagements ptis
pat Pexploitant de FINB n° 123 dans le cadte du deuxiéme réexamen ;
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Vula letrte CEA/DEN/CAD/DIR/CSN DO 585 du 4 octobre 2016 telative 3 Pétat d’avancement du
plan d’action et des engagements du CEA dans le cadre du deuxiéme réexamen de PINB n° 123 ;

Vu les tésultats de la consultation du public réalisée du 18 mai 2018 au 1% juin 2018 ;

Vulalettte CEA/DEN/CAD/DIR/CSN DO 552 du 29 septembre 2017 transmettant les obsetvations
du CEA sur le projet de décision qui lui a été soumis ;

Considérant que le CEA, en application de Patticle L. 593-19 du code de Penvitonnement, a remis, par
courtier du 20 décembre 2013 susvisé, le rapport de conclusions du réexamen pétiodique de FINB n° 123,
dénommée LEFCA ;

Considérant que le CEA a présenté un plan d’action, des engagements et Pavancement de leur mise en
ceuvre par lettres du 20 janvier 2015, 18 septembre 2015 et 4 octobre 2016 susvisées |

Considérant quele CEA, comme indiqué par courtier du 28 octobre 2014 susvisé, a transféré des activités
de recherche et développement dn LEFCA vers Pinstallation ATALANTE sur le centte CEA de
Marcoule avant fin 2017 ; qu'il avait précisé par courtier du 19 décembre 2014 susvisé la Hste des
équipements de procédés transférés on arrétés ;

Considérant que les activités ptincipales mises en ceuvre dans le LEFCA sont ;

- les transports intenes et externes de substances radioactives,

« le reconditionnement, la catactérisation, le traitement des substances radioactives en provenance
d’anttes installations du CEA (MCMF, ATPu, LPC, EOLE MINERVE...),

- le désentteposage de substances radioactives (poudtes, pastilles, aiguilles) pour leur transfert vers
d’auttes installations, en pasticulier ATALANTE,

- lentteposage de nitrate d’uranyle au « magasin aiguilles » dans Fattente de la définition dune fili¢re
de traitement et d’évacuation de ces substances,

- les opérations de piéparation an démantélement des équipements de procédés et des boltes 4 gants
(assainissement, entreposage et conditionnement des déchets de Finstallation en attente d*évacuation,
etc...) ;

Considérant que le CEA a indiqué, par courtier du 28 octobre 2014 susvisé, que le LEFCA n’est plus une
installation pérenne et que son passage en démantélement est préve en 2023 ;

Considérant que le décret du 23 décembre 1981 susvisé dispose 3 son atticle 1% qu’« @ aucan moment la
guantité d'élments fissiles présents dans Vinstallation n'excédera une towne » ; que le CEA a actualisé son évaluation
complémentaire de stireté avec Phypothése d’une quantité de plutonium enveloppe présente dans
linstallation de 100 kg ; que le CRA a indiqué au cours de Pinstruction que, dans le cadre de Pévolution
des activités du LEFCA, l2 quantité de plutonium an sein de Pinstallation passera par un roaximum de
T0kg en 2018 ; qu'une telle quantité de plutonium au sein de Pinstallation ne remet pas en cause les
conclusions de Pévaluation complémentaire de slireté ;

Considérant que les articles L, 593-24 4 L. 593-27 du code de Penvironnement et Particle 37 du décret du
2 novembre 2007 susvisé prévoient notamment que Pexploitant présente la déclaration darrét définitf de
son installation au moins deux ans avant quil ne soit effectif, avec une mise a jour du plan de
démantélement, et que le dépét du dossier de démantelement doit intervenir au plus tard denx ans apres
la premiére déclaration ; quele CEA envisage de transmettre, dés 2018, la déclaration darrét définitif de
son installation, lequel est prévu en 2023 ; que le CEA prévoit en tout état de cause de déposer le dossier
de démantelement en 2020, soit deux ans aprés la déclaration d’artét définif;
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Considérant que les entrées en vigueut des dédsions du 28 janvier 2014, du 13 févrer 2014, du 7 octobte
2014, du 21 avdl 2015, du 30 novembre 2017 et du 11 juillet 2017 susvisées sont postérieures 2 la
transmission du tapport de conclusion du réexamen de PINB 1° 123 ; que, par conséquent, le tapport n'a
pas pris en compte ces décisions ; que Pexploitant doit toutefois se conformer aux dispositions qui lui
sont applicables ;

Considérant que le fonctionnement de Pinstallation a été encadté jusqu’a présent par des demandes de
PAutotité de sireté nucléaire qui ont été intégrées dans un chapitre spécifique des régles générales
dexploitation (RGE) de Pinstallation ; que l'atticle 24 du déctet du 2 novembre 2007 susvisé prévoit
QU aprés analyse du rapport de Lexploitant, I Awiorité de shreté mucliaire pewt fixer do nouvelles prescriptions
tachniques » ; que, pat conséquent, il convient de presctite 4 Pexploitant certaines de ces regles particuli¢res
de fonctionnement,

Deécide ¢
Asticle 1%

Auvu des conclusions du réexamen pétiodique, la présente décision fixze Jes prescriptions auxquelles doit
satisfaire le copnnissatiat 4 Pénergie atornique et aux énetgies altemnatives (CEA), ci-aprés dénommé
Pexploitant, pour la poursuite du fonctionnement de 'INB n° 123, dénommée « laboratoite d’études et
de fabtication de combustibles avancés » (LEFCA). Ces prescriptions font Pobjet de Pannexe 4 la présente
decision.

Le rappott de conclusion du prochain réexamen de 'INB n° 123 sera déposé avant le 20 décembre 2023,
y compis si cette installation est alots en cours de démantélement.

Axticle 2

La ptésente décision est prise sans ptéjudice des dispositions applicables en cas de menace pout les
intéréts mentionnés 4 I'article L. 593-1 da code de l'environnement et des prescriptions que lAutorité de
stiteté nucléaite pouttait prendre en application des atticles 18 et 25 du décret du 2 novembre 2007

susvisé.

Article 3

I’exploitant transmet 4 I Antorité de stireté nucléaire, an plus tard, les 31 janvier et 31 juiliet de chaque

année, un état avancement semestriel :
- des actions mises en ceuvie pout tépondre mux prescriptions définies dans Pannexe a1a présente
décision,
- du plan daction transmis pat la lettte du 20 janvier 2015 susvisée et mis 4 jout pat la letite du
4 octobre 2016 susvisées,

- des actions mises en ceuvie pout respecter les engagements mentionnés dans la lettee du 18
septembre 2015 susvisée et mis 3 jous patla lettre du 4 octobte 2016 susvisées.

Cet état Pavancement est teanstois jusqu'd Pachévement des actions mentionnées ci-dessus.

L’exploitant infotme IAntorité de shireté nucléaire de toute difficulté qui pourrait remettre en cause le
respect des échéances associées aux actions précitées et en présente les justifications,
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Article 4

La présente décision peut étre défétée devant le Conseil d’Etat :
- parlexploitant, dans un délai de deux mois 2 comptet de sa date de notification ;
- pat les tiers, dans un délai de quatre ans 4 compter de sa publication.

Article 5

Le ditecteur général de PAutorité de siireté nucléaite est chatgé de Pexécution de la présente décision, qui
sera notifiée A 'exploitant et publiée au Bulletin officiel de I'Autorité de stireté nucléaire,

Fait 4 Montrouge, le 5 juillet 2018. }

Le président de I’Autorité de siireté nucléaire,

+f tanck CHEVET

|
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Annexe 4 la décision n° CODER-CLG-2018-034301 du ptésident de PAutorité de sireté
nucléaire du 4 juillet 2018 fixant au CEA les prescriptions complémentaires applicables 4 PINB
n° 123 (LEFCA), située dans son centre de Cadarache, au vu des conclusions de son réexamen

pétiodique

I CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

[INB 123-01] La quantité de plutonium au sein de Pinstallation dans le cadre de son fonctionnement
normal estlimitée & 70 kg.

[INB 123-02] Un bilan annuel de 'activité de I'INB est fourni 2 FAutotité de stireté nucléaite au cours

du ptemiet semestte qui suit 'année pour laquelle ce bilan est établi. Ce document :

- signale et déctit les écatts mineuts n'ayant pas fait I'objet d'une dédaration dévénement significatif
au titre de Particle 2.6.4 de Parrété du 7 février 2012 susvisé ;

- décrit les faits matquants de exploitation, notamment les principaux changetnents appottés aux
procédés mis en ceuvte et aux produits manipulés ;

- comptend un bilan des opétations exceptionnelles réalisées au coutrs de ['année écoulée (type
d'opérations effectuées, dutée de chaque opération exceptionnelle, quantités de substances
radioactives tnises en ceuvte) ainsi quun bilan des entteposages provisoires au cours de I'année
écoulée (dutée de chaque entreposage, quantité de substances radioactives entreposées) ;

- comptrend un bilan de Fexposition du personnel affecté 4 'INB comprenant également les entreprises
extérientes, présenté d'une maniére aisément exploitable (histogramme des doses cumulées sur
l'année, pat exemple) et un compte rendu de la surveillance radiologique de I'TNB.

[INB 123-03] Les substances radioactives présentes dans linstallation, autrement qu'a I'état de traces,
sont des composés duranium, de platoniutn, de thorium, d'américium, de neptunium, de curum et de
californium ou des mélanges mixtes de ces cotnposés. Le terme de « composé » désigne des oxydes, des
carbutes, des nitrures, des métaux ou des solutions, out des mattices exemptes d'hydrures,

[INB 123-04] L'intégrité des batriéres de confinement statique est inaintenue en permanence, sauf dans
des situations particuliéres, identifiées et justifices dans les régles pénérales d'exploitation et le rappott de
stireté, Elle est conttdlée pétiodiquement et aprés toute modification affectant un EIP associé 4 cefte
fonction.

[INB 123-05]

I. - Les régles génétales d'exploitation précisent les valewrs de dépression relative dans les différentes
zones de l'installation (locaux et enceintes de confinement) pour les conditions de fonctionnement
normal,

IL - Llexploitant définit et tnet en ceuvre des dispositions pour limiter, 4 des valeurs aussi faibles que
possible, les dutées d'indisponibilité des réseaux de ventilaton. I’exploifant précise dans les régles
générales d’exploitation Jes dutées maximales d'indisponibilité des réseaux de ventilation et les éventuelles
mesutes compensatoires associées,

[INB 123-06]

I - Ia valeur du coefficient d'épuration des filtres 4 trés haute efficacité du dernier étage des réseaux
d'extraction est supeueure 4 1 000 pour I'aérosol duranine normalisé (0,15 pumy).

IL - 1a mesure 77z s de ce coefficient est effectuce apreés toute intervention sut ces “filtres et au moins

-

une fols par an.
IT1. - La pette de chatge des filtres des téseaux de soufflage et d'extraction est contrdlée périodiquement
et les valeurs mesutées font lobjet dun relevé, L'exploitant s'assute, lots de ces contrdles, que les valeuts
esurées respectent les réples générales d'exploitation.
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[INB 123-7] L'exploitant dispose de Ia composition isotopique et de la masse de chaque lot de substances
tadioactives préalablement 4 sa récepton dans linstallation.

[INB 123-8] Les matiétes fissiles susceptibles d’&tre présentes au sein de Finstallation sont le plutonium,
luranium de teneur en isotope 235 supétieure ou égale 4 0,72 %, 'américinm, le neptunium, le cutium et
le californium.

[INB 123-9] L’exploitant ne peut réaliset quun seul transfert de matiéres fissiles 4 la fois dans
Pinstallation. Chaque transfett de matidtes fissiles fait Pobjet d’un double contrdle du respect des limites
de criticité.

[INB 123-10] Les consignes d'intetvention en cas d'incendie sont référencées dans les régles générales
Texploitation. Elles indiquent les locaux dans lesquels l'utilisation de 'eau comme moyen d'extinction est
interdite. Elles précisent les moyens d'extinction autotisés.

[INB 123-11]

L - Les alatmes importantes pour la sliteté sont repottées an poste de commande du centre ol une
permanence est assutée en dehots des heutes ouvrées. La totalité des informations requises pour assuret
le maintien de la stireté de Iinstallation est ainsi disponible.

1L - Des informations permettant de Jocaliset I'événement détecté et d'agir efficacement sont disponibles
dans linstallation en unt lieu conmu des setvices d'intervention.

II. MAITRISE DES RISQUES DI’EXPOSITION ET DE DISSEMINATION DE SUBSTANCES
RADIOACYIVES

[INB 123-12) Au plus tard le 31 aofit 2018, Pexploitant intégre le couloit central et les sas d'accés aux
cellules dans la liste, figurant dans les régles pénérales d’exploitation, des locaux 2 évacuer en cas d'atrét
total de Ja ventilation.

[INB 123-13] Au plus tard le 31 aott 2018, Pexploitant améliore le systéme de conduite de la ventilation,
notamment son interface « homme-machine », afin d'assurer un fonctionnement fable de Iz ventilation
jusqu'a la fin des opétations de démantdlement. Un retour d'expérence est présenté aprés un an de
fonctionnement du systéme de conduite ainsi modifié.

[INB 123-14] Au plus tatd Je 31 aoft 2018, Pexploitant téalise une analyse des risques d'exposition
externe et interne aux rayonnements lonisants Hés aux nouvelles activités prévues (traitement des matidres
sans emploi, préparation au démantélement...), dans le cadre dine démarche d’optimisation (dite
« ALARA ») devant permettre la définition etla tnise en ceuvre de mesutes de prévention et de protection.
La liste des types d'opétations présentant un risque d'exposition intetne (inhalation, ingestion..) est
intégrée dans la prochaine tnise 4 jout du rappozt de streté.

III. MATTRISE DES RISQUES LIES AU SEISME
~ [INB 123-15] Au plus tard le 31 aofit 2018, Pexploitant intégte le dispositif de couprite sismique (DCS)

dans la liste des &léments importants pout la protection (EIP), tels que définis dans Parrété cu 7 févier
2012 susvisé, et les contréles et essais périodiques associés dans les régles générales d’exploitation.
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IV, STABILITE DES STRUCTURES DE GENIE CIVIL EN CAS D'INCENDIE

[INB 123-16) Au plus tard le 31 aofit 2019, I'exploitant apporte les justifications nécessatres pour garantic
fa stabilité an feu pour une dutée minimale de deux heures de la dalle de 16 cm d'épaisseur du plafond
des halls du sous-sol du batiment, sur Ia base de I'étude d'un scénario d'incendie dans le hall 3 impliquant
Fensemble des chatges calorifiques présentes dans ce hall (aite d'entreposage et autres charges calotifiques
4 proximité). Dans ce cadre, Fexploitant s'assute que l'outil de calcul utilisé est adapté & ce scénaro
dincendie, qui concerne un hall d'un volume important. Le cas échéant, dans le méme délai, il met en
ceuvre les dispositions de protection nécessaires.

V. MAITRISE DES RISQUES CHIMIQUES ET D’ INCENDIE

[INB 123-17] Auplus tard le 31 aotit 2019, Pexploitant présente les justifications nécessaites pout garantit
la tésistance au feu des structures du local 05E (murs, plafond, pottes, traversées,..) aptés sa séparation
en deux secteuts de fen, Bn tant que de besoin, dans le méme déla, il met en ceuvre les dispositions de
ptotection nécessaites.

[INB 123-18] Au plus tard le 31 aoht 2018, Pexploitant présente les justifications nécessaites pout
garantit, en cas d'incendie au sous-sol, l'absence de défaillance de cause comtnune de I'alimentation
&lectrique des ventilateurs du systéme de confinement dynamique. En tant que de besoin, il met en ceuvte,
au plus tard le 31 aoilit 2019, les dispositions de protection nécessaites.

[INB 123-19] Auplus tatrd Ie 31 aofit 2018, Pexploitant présente les justifications nécessaites pour garantit
l'absence de défaillance de cause commune des voies d'alimentation &lectrique du systéte de mesure de
Pactivité des effluents gazeux en cas d'incendie au sous-sol ou au rez-de-chaussée. En tant que de besoin,
il met en ceuvte, au plus tard le 31 aohit 2019, les dispositions de protection nécessaites.

[INB 123-20] Au plus tard le 31 aofit 2018, Pexploitant réalise les travaux nécessaires pour tésorber Jes
écarts identifiés daps I'étude incendie vis-a-vis de Pintégrité des volumes de feux. Les travaux visés sont
notamment la reconstitution des degtés coupe-feu des traversées et des clapets coupe-feu et le colmatage
des ouvettures,

[INB 123-21] Au plus tatd le 31 aofit 2018, Pexploitant définit et met en ceuvie les dispositions relatives
3 la démonstration de sfireté pour la maitrise des risques liés 4 la radiolyse lots de la téception de matiéres
3 reconditionner au sein du LEFCA et 2 Putilisation de produits dangereux autres que les substances
nucléaires.

VI MATTRISE DES RISQUES DE MANUTENTION

[INB 123-22] Au plus tard le 31 aott 2018, Pexploitant ajoute la nacelle élévattice avec plateforme
sécurisée utilisée pour la manutention des aménagements internes dans la liste des EIP. I'exploitant
intégre les contrdles et essais périodiques associés dans les régles générales d’exploitation.

VII. FACTEURS ORGANISATIONNELS ET HUMAINS

[INB 123-23] Au plus tard le 31 aofit 2019, Texploitant réalise une analyse, sous I'angle des facteurs
otganisationnels et humains, des opérations sensibles du LEFCA relatives aux activités de caractétisation,
de traitement et de conditionmement des substances radioactives et de prépatation au démanttlement.
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VIII. MAITRISE DES RISQUES LIS AUX TRANSPORTS

[INB 123-24] Aw plus tard le 31 aotit 2018, Pexploitant analyse Penseroble des risques associés aux
opérations de transport interne et extetne au site, 3 destination ou au départ du LEFCA, réalisées 2
Pintérieur du périmétre de PINB, et identific les éventuels EIP et activités impottantes pout Ja protection
(AIP), telles que définies par Partété da 7 feveier 2012 susvisé, associés 2 ces opérations.

IX. MISE A JOUR DU RAPPORT DE SURETE ET DES REGLES GENERALES D’EXPLOITATION

[INB 123-25] Au plus tard le 31 aofit 2018, Yexploitant préseate une liste des BIP et AIP ainsi que les
exigences définies afférentes complétée 4 pastit de I'ensemble des exigences de stireté identifites dans les
piéces listées au IT de Farticle 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé en considérant, pout chaque
fonction définie a latticle 3.4 de l'arrété du 7 février 2012 susvisé, notamment la maitrise de Pexposition
interne aux rayonnements ionisants, l'ensemble des agressions définies dans ce méme arété. Les
équipements pouvant éventuellement, en cas d’accident, conduite 3 la défaillance P’EIP sont également
identifiés, ainsi que les exigences définies afférentes.

9/9







